
Legnano, 04 giugno 2015

Spett. Cliente, 

la presente per comunicarvi che

                                  Fiduciosi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.
         

                                                                                                                     Lo staff 
          M.B. S.r.l.

con Comunicato del 29 maggio us il Ministero 
dell’Interno è andato a rettificare il Decreto 19 
marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie 
pubbliche e private di cui al decreto del Ministro 
dell'interno 18 settembre 2002”.

Nell’Allegato III Titolo V ‘Sistema di Gestione della 
Sicurezza finalizzato all’adeguamento antincen-
dio’ nella Tabella 4 ‘valori di C (funzione del 
numero di posti letto)’ 

>>  il valore 15.000 (sesta e settima colonna) deve essere sostituito dal valore 1.500

Cogliamo l’occasione per allegarvi inoltre i testi delle guide-tecniche
•  guida-tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi 
ad impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione.
•  guida-tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi 
ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a 
servizio di impianti di utilizzazione diversi dall’autotrazione.
che, approvate dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, sono in 
attesa di essere pubblicate con apposito Decreto.

Ringraziando per la consueta attenzione e

Oggetto:
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